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POROČILO O POSLEDICAH IN AKTIVNOSTIH  
OB VREMENSKIH UJMAH V LETU 2023 NA DISTRIBUCIJSKEM OBMOČJU 

ELEKTRA GORENJSKA D.D. 
 
 
 

KRONOLOGIJA DOGODKOV, OBSEG ŠKODE  IN AKTIVNOSTI PRI SANACIJAH 

 
Na distribucijskem omrežju Elektro Gorenjska smo v letu 2023 utrpeli tri havarije večjih razsežnosti; in sicer 
januarja, julija in avgusta.  
 
16. januarja 2023 je sneženje z mokrim in težkim snegom povzročilo motnje oskrbe z električno energijo v višje 
ležečih krajih na področju Jelendola, Podnarta in Kamne Gorice. Podrto drevje je potrgalo električne vodnike, 
posledično je bila 400 uporabnikom motena oskrba z električno energijo. Rezervno napajanje smo zagotovili v 
dobrih dveh urah, poškodbe na omrežju smo odpravljali v prihodnjih tednih. Škoda na omrežju je znašala okrog 
140.000 evrov.  
 
V drugi polovici julija (od 13. do 19. julija 2023) so Slovenijo prizadela neurja, ki so poškodovala tudi omrežje 
Elektra Gorenjska. Čeprav ima podjetje že več kot 87 % nizkonapetostnega omrežja in skoraj 69 % omrežja na 
srednjenapetostnem nivoju pod zemljo, so podrta drevesa poškodovala več kot 5.000 metrov daljnovodnih žic 
(vodnikov), 10 drogov in preko 50 izolatorjev. Brez električne energije so tako v nočnem neurju v četrtek, 13. 
julija 2023 ostala območja v Železnikih, Bohinju, Zg. Jezersko, vasi v okolici Podnarta, prav tako območje 
Uskovnice in Pokljuke. Dnevno neurje, ki je divjalo v sredo, 19. julija 2023, predvsem močan veter, pa je največ 
škode na omrežju povzročil v Radovni. Podrta drevesa so poškodovala vodnike in stebre tudi na območju 
Preddvora, Tržiča, Besnice in na ostalih višje ležečih in težje dostopnih lokacijah. Ekipe so začenjale z odpravo 
napak in vzpostavljenem rezervnega napajanja že v zgodnjih jutranjih urah, na terenu so ostajale vse do pozne 
noči. Ekipe so vsem uporabnikom na Gorenjskem v najkrajšem možnem času zagotovile preskrbo z elektriko. 
Preskrba je bila motena hkrati največ 12.000 uporabnikom, od tega približno 1.200 uporabnikom več kot eno 
uro. Poškodbe so bile predvsem na srednje napetostnem nivoju, škoda na omrežju je znašala okrog 200.000 
evrov. 
 
V začetku avgusta, natančno 4. avgusta 2023, so 2/3 Slovenije v nočnih urah prizadele še katastrofalne poplave. 
Na Gorenjskem je bilo najbolj kritično na Škofjeloškem, vse od Medvod do konca Selške in Poljanske doline. 
Zaprti sta bili obe dostopni cesti v Selško in Poljansko dolino, Žiri so bile odrezane od povezav. Voda je sprožila 
številne zemeljske plazove, poplavila transformatorske postaje, odnesla pa je tudi srednjenapetostne 
daljnovodne in kablovodne povezave v Poljanski dolini. Zaradi poplav in/ali plazov, ki so poškodovali ali uničili 
daljnovodne povezave, so bile prizadete tudi vasi pod Krvavcem, v Tržiču, na Jesenicah, v Bohinju in v 
Železnikih. 
 
Brez elektrike je v najbolj kritičnih trenutkih v petek, 4.8.2023 ostalo 2.700 uporabnikov, v petek konec dneva 
600 uporabnikov. Na lokacijah, kjer so se ekipe uspele prebiti, smo zagotovili zasilno oskrbo s pomočjo devetih 
agregatov ali s pomočjo rezervnega napajanja. Tri agregate smo si sposodili tudi od Elektra Primorska. Do 
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področij, ki so bila odrezana od sveta, smo morali  počakati pristojne (civilno zaščito, gasilce, vojsko), da so 
zagotovili  prehod.  
 
V soboto, 5.8.2023 je  bilo konec dneva 430 uporabnikom motena oskrba z el. energijo, v nedeljo, 6.8.2023 
138 uporabnikom, v ponedeljek, 7.8.2023 zvečer pa le še 132 uporabnikom. V torek, 8.8.2023 v večernih urah 
je ekipam uspelo oskrbeti z električno energijo vse uporabnike na Gorenjskem (92.200). Na dveh področjih  pa 
zaradi popolnoma uničenih 20 kV povezav do transformatorskih postaj še vedno delujeta dva agregata s 
katerima oskrbujemo 43 uporabnikov. (TP Zminec Primožič/Poljanska dolina, TP Reber/ Podljubelj). 
 
Na terenu je bilo vse dni več kot 60 zaposlenih skupaj z več kot 40 podizvajalci. Zelo učinkovito pomoč sta nam 
zagotovili tudi dve ekipi monterjev iz podjetja Elektro Primorska, skupaj z mehanizacijo. Že v nedeljo, 6. 8. 2023 
nam je tekom dneva uspelo zgraditi in priključiti nov 700 metrov dolg 20 kV kablovod v Zmincu, ki je nadomestil 
podrt 20 kV daljnovod  in je predstavljal začetek vzpostavitve energetske povezave za Poljansko dolino.  
 
V prihodnjih dneh se je pristopilo h gradnji še  dveh 20 kV kablovodov, s pomočjo katerih smo prizadetim 
vasem v Poljanski dolini lahko zagotovili oskrbo z električno energijo. Začasna vzpostavitev SN povezav, ki so 
jih odnesli zemeljski plazovi, bo predvidoma zaključena do konca avgusta. Dokončna vzpostavitev bo 
realizirana v letu 2024. Škoda v avgustovskih poplavah je znašala okrog 500.000 EUR. 
 
 

Pregled števila okvar po krajevnih nadzorništvih 

 

Po krajevnih nadzorništvih Elektra Gorenjska so bile okvare tako na srednje kot nizkonapetostnem nivoju, kot 
sledi:  

KRAJEVNO NADZORNIŠTVO 
SNEGOLOM 
16.1.2023 

NEURJE 
13.7.2023 

POPLAVE 
4.8.2023 SKUPAJ 

KN BOHINJ 6 11 3 20 

KN CERKLJE IN VISOKO 5 8 8 21 

KN JESENICE IN KRANJSKA GORA 1 6 4 11 

KN KRANJ 8 8 2 18 

KN RADOVLJICA IN BLED 14 9 4 27 

KN ŠKOFJA LOKA IN MEDVODE 4 4 29 37 

KN TRŽIČ 20 13 6 39 

KN ŽELEZNIKI 8 6 5 19 

SKUPAJ OKVAR: 66 65 61 192 
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Pregled deleža okvar glede na vrsto EE infrastrukture 

 

Iz zgornjega diagrama je razvidno, da so zadnje poplave in plazovi povzročile okvare tudi na kabelski izvedbi 
omrežja. 
 

 
OCENA ŠKODE IN VPLIV NA KAZALNIKE POSLOVANJA TER KAZALNIKE KAKOVOSTI OSKRBE 

 
Ocena škode 
 

 
 
Dejansko bomo iz naslova vzdrževanja pokrili škodo v višini cca. 600.000 EUR, ostalo pa iz naslova investicij. 
 
 
Vpliv na rezultat poslovanja 
Ocenjujemo, da bo zaradi škodnih dogodkov rezultat poslovanja pred davki v letu 2023 nižji za cca.  
380 tisoč €. 
 
 
 
 
 
 
 
 

UJME 2023
OCENJENI NEPOSREDNI 

STROŠKI ODPRAVE ŠKOD IN 

OKVAR (VZDRŽEVANJE)

OCENJENI DODATNI 

ZNESEK INVESTICIJSKIH 

VLAGANJ

SNEGOLOM JAN 2023 136.650,00 0,00

NEURJE JUL 2023 188.150,00 70.000,00

POPLAVE AVG 2023 492.900,00 850.000,00

SKUPAJ: 817.700,00 920.000,00
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Vpliv na kazalnike neprekinjenosti napajanja 
 

 

 
 
Na zgornjem grafu je prikazan časovni potek števila motenih odjemalcev. Največ hkrati motenih odjemalcev 
smo zabeležili 13.7. 2023 v nočnih urah zaradi hkratnega izpada dveh 110 kV daljnovodov, ki napajata področje 
RTP Železniki in RTP Bohinj. 
 
Razen poplav dne 4.8.2023 je bila večina uporabnikom ponovna oskrba z električno energijo zagotovljena v 
manj kot 6 urah.  V kolikor sanacija ni bila možna se je za odjemalce zagotovilo rezervno napajanje s pomočjo 
agregatov. 
 
 
  

 

 

 

Število zabeleženih dogodkov po posameznih dnevih 

 

 

https://app.powerbi.com/MobileRedirect.html?action=OpenReport&groupObjectId=4e834628-1826-4e39-ae8e-c121eff71f91&reportObjectId=bba79418-83bb-4d06-b099-b4d403c4d641&ctid=9d6abe1e-b7a8-4ca1-a642-6b6807a3a5e8&reportPage=ReportSectionff4bea7701baad7c13dd&pbi_source=copyvisualimage
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Dnevna vsota trajanja vseh dogodkov v letu 2023 v [s]. 

 
Največ dogodkov smo zabeležili med januarskim sneženjem, medtem, ko so julijska neurja povzročala 
številne lokalno omejene okvare. Zadnje poplave so v največji meri prizadele področje Poljanske doline in 
Medvod. S stališča obratovanja je bila v prvih dveh dnevih največja težava z nedostopnostjo objektov in 
posledično s trajanjem prekinitev napajanja. 

 
Primerjava kazalnikov neprekinjenosti napajanja v zadnjih treh letih 
 

 
 
Podatki v zgornjih tabelah prikazujejo trenutno stanje, ko podatki še niso v celoti urejeni. Večina dogodkov v 
avgustu bo glede na razglasitev izrednih razmer prekvalificirana iz lastnega vzroka v višjo silo. Glede na 
trenutno poznano situacijo pa je pričakovati, da bodo za celo leto 2023 kazalniki neprekinjenosti napajanja 
zaradi nenačrtovanih in načrtovanih prekinitev bistveno slabši kot v letih 2021 in 2022.  

https://app.powerbi.com/MobileRedirect.html?action=OpenReport&groupObjectId=4e834628-1826-4e39-ae8e-c121eff71f91&reportObjectId=bba79418-83bb-4d06-b099-b4d403c4d641&ctid=9d6abe1e-b7a8-4ca1-a642-6b6807a3a5e8&reportPage=ReportSectionff4bea7701baad7c13dd&pbi_source=copyvisualimage
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STROŠKI GORIVA ZA AGREGATE 
 
Stroški porabljenega goriva za agregate znašajo: 

- dva agregata v obdobju 16. 1. - 26.1. 2023: 3.000 EUR; 
- pet agregatov v obdobju 13. 7. – 22. 7. 2023: 5.000 EUR; 
- devet agregatov v obdobju 4. 8. –  8. 8. 2023: 15.000 EUR; 
- dva še delujoča agregata v obdobju 8. 8. – 18. 8.2023: 20.500 EUR 

 
Skupaj je bilo za prevoze agregatov in goriva prevoženih približno 10.000 kilometrov. V zgornje zneske niso 
vključeni stroški dela in prevozov, ki jih ocenjujemo na 8.000 EUR. 
  
 

PRIČAKOVANA VRAČILA ZAVAROVALNIC 
 
Elektro Gorenjska, d. d., ima zavarovano daljnovodno SN omrežje. Posledično ocenjujemo, da bomo 
od zavarovalnic prejeli naslednja sredstva: 
 

 
 
 

VPLIV ŠKODE NA IZVEDBO NAČRTOV INVESTICIJ  IN VZDRŽEVANJA  
 
Načrt investicij 
 
Predvidevamo da na skupno realizacijo investicij za leto 2023 sanacija posledic ujm ne bo imela vpliva. Zaradi 
obsežnejših sanacij po avgustovskih poplavah, predvsem na SN distribucijskem omrežju, pa predvidevamo da 
bodo v investicijskih skupinah SN vodi in TP potrebna povečana investicijska vlaganja, kar lahko pomeni, da v 
letu 2023 ne bomo mogli realizirati vseh predvidenih investicij v skupini NN omrežje.  

 

Načrt vzdrževanja 

Načrtovana vzdrževalna dela se bodo v okviru preprečevalnega vzdrževanja elektroenergetske infrastrukture 
v letu 2023 kljub dosedanjim havarijam  predvidoma izvedla v celoti.  Zaradi povečanega obsega del za odpravo 
in sanacijo okvar pa se bo znatno povečala finančna realizacija na segmentu popravljalnega vzdrževanja. 
Posledično pričakujemo tudi višjo skupno realizacijo stroškov vzdrževanja. 
 
 
 
 
 

 
 

UJME 2023
OCENJENI ZNESEK PRIJAVE 

ŠKOD ZAVAROVALNICI

PRIČAKOVANI ZNESEK 

PORAVNAVE OD 

ZAVAROVALNICE

SNEGOLOM JAN 2023 112.375,47 106.282,93

NEURJE JUL 2023 166.600,00 66.640,00

POPLAVE AVG 2023 173.700,00 69.480,00

SKUPAJ: 452.675,47 242.402,93
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ZAKLJUČEK 
 
Distribucijsko  omrežje je ključnega pomena za ustrezno delovanje gospodarstva in zadovoljive bivalne 
razmere gospodinjskih odjemalcev. V vseh dosedanjih ujmah v letu 2023 smo predvsem zaradi truda ter 
predanosti naših in zunanjih pogodbenih izvajalskih ekip vedno v zelo hitrem času prizadetim uporabnikom 
zagotovili ponovno oskrbo z elektriko.  
 
Take naravne katastrofe nas vedno znova opozarjajo, kako nujno je vlagati v širitve in rekonstrukcije 
distribucijskega sistema za njegovo odpornost na zunanje vplive. Podjetje Elektro Gorenjska ima že več kot 79 
% odstotkov omrežja v podzemni kabelski izvedbi, posledično je bila škoda na omrežju bistveno manjša kot na 
ostalih delih Slovenije. Tudi število prekinitev je bilo manjše, časi trajanja pa krajši. Poplave in zemeljski plazovi, 
ki so na določenih področjih odnesli tudi kablovodne povezave, pa nas opozarjajo, da je tudi ta vrsta 
infrastrukture ranljiva. 
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